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В работе [1] показано преимущество использо
вания монолитно возводимых керамзитобетонных
наружных стен зданий с вертикальными пустота
ми, заполненными утеплителем [2]. Предложен
ный способ утепления позволяет повысить тепло
защитные свойства стены на 30…50 % и уменьшить
ее массу на 20 %. Для исключения возможности об
разования зоны конденсации в слое утеплителя
внутреннюю опалубку можно выполнять из паро
непроницаемых, например, полимерных материа
лов, а стыки ее составных элементов герметизиро
вать высокоадгезионным материалом. 
Теоретические и экспериментальные исследо
вания закономерностей процессов теплопереноса в
таких неоднородных конструкциях чрезвычайно
важны для обоснования предложенного способа
повышения их теплозащитных свойств, особенно
при строительстве в Сибири. 
Рассмотрим теплоперенос через плоскую нео
днородную систему, состоящую из керамзитобето
на 1 с осевым отверстием, заполненным утеплите
лем 2 (рис. 1). Форма керамзитобетона и утеплите
ля – прямые параллелепипеды, поперечные сече
ния которых – квадраты со сторонами d1 и d2 соот
ветственно. Известны теплофизические характе
ристики (ТФХ) (λi,ρi,ci,i=1,2) материалов системы,
ее геометрические размеры, температуры наруж
ной (tg,e) и внутренней (tg,ins) сред, коэффициенты те
плоотдачи на наружной (αw) и внутренней (α0) по
верхностях ограждения.
Необходимо рассчитать поля температур и
плотностей тепловых потоков в поперечном сече
нии неоднородной керамзитобетонной стены.
Теплоперенос в поперечном сечении неодно
родного керамзитобетонного фрагмента стены в
областях 1 и 2 описывается двумерными нелиней
ными нестационарными уравнениями теплопро
водности
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с начальными и граничными условиями
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Разработана конструкция монолитно возводимой керамзитобетонной наружной стены с упорядоченным расположением в тол
ще вертикальных паронепроницаемых составных опалубок с эффективным утеплителем. На основе физикоматематической
модели численно выполнен параметрический анализ влияния различных факторов на тепловые режимы керамзитобетонной
стены. В климатической камере объемом 58 м3 проведено экспериментальное исследование полей температуры и теплозащит
ных свойств фрагмента стены размером 2×2×0,3 м. Получено удовлетворительное согласие результатов расчета и эксперимен
та по температурным полям и плотностям тепловых потоков, что позволяет рекомендовать к практическому использованию раз
работанную численную методику.
(9)
(10)
где tin – температура в начальный момент времени,
°С; tg,e, tg,ins – температуры наружного и внутреннего
воздуха, °С; t0, tw – температуры на внутренней и
наружной поверхностях стены, °С; α0, αw – коэф
фициенты теплоотдачи на внутренней и наружной
поверхностях стены, Вт/(м2.К); τ – время, с; x, y –
координаты, м; c – коэффициент удельной тепло
емкости, Дж/(кг.К); λ – коэффициент теплопро
водности, Вт/(м.К); ρ– плотность, кг/м3; Xi (i=1,2),
Yi (i=1,2) – координаты внутренних границ расчет
ных подобластей по x и y, м; Xk, Yk – координаты
верхних границ расчетной области по x и y, м.
На границах области x=0 и x=Xk задаются усло
вия конвективного теплообмена (3, 4); y=0 и y=Yk –
адиабатные условия (5, 6); на внутренних границах
системы – условия четвертого рода (7–10). 
Рис. 1. Расчетная схема неоднородного фрагмента керамзи
тобетонной стены
В математической модели (1) – (10) нижние индек
сы 1, 2 характеризуют керамзитобетон и утеплитель.
Для численного решения задачи использовался
метод расщепления Н.Н. Яненко [3]. Полученные
в результате расщепления одномерные уравнения
теплопроводности в однослойных и трехслойных
областях в направлениях x и y рассчитывались ите
рационноинтерполяционным методом [4] с ите
рациями по коэффициентам с заданной точно
стью. Решение задачи по изложенному выше алго
ритму осуществлялось с помощью программы, раз
работанной по модульному принципу на языке
программирования ФОРТРАН для ПЭВМ.
Для тестирования численного алгоритма и про
граммы вначале была решена двумерная задача те
плообмена в однородной керамзитобетонной сте
не. В результате численных расчетов было устано
влено, что независимо от задания начального усло
вия, которое варьировалось от –40 до +20 °С, чи
сленное решение двумерной задачи приτ→∞ стре
мится к единственному стационарному решению,
совпадающему с известным аналитическим реше
нием [5], что является одним из подтверждений до
стоверности результатов расчетов. 
Экспериментальные исследования теплозащит
ных свойств неоднородной керамзитобетонной сте
ны проводились в климатической камере объемом
58 м3. Испытываемым фрагментом стены камера
разделялась на теплый и холодный объемы по 29 м3
каждый. Для возведения стены была изготовлена де
ревянная опалубка, на стенках которой для предот
вращения вытекания керамзитобетонной смеси бы
ла закреплена полиэтиленовая пленка. Опалубка за
ливалась керамзитобетонной смесью марки М100.
Размеры возведенного фрагмента стены составляли
2×2×0,3 м (рис. 2). Для выполнения стены неодно
родной внутрь опалубки перед заливкой были поме
щены семь полиэтиленовых труб диаметром 0,105 м,
заполненные утеплителем (пенопласт). 
Рис. 2. Экспериментальная схема фрагмента керамзитобе
тонной неоднородной стены (размеры даны в мм)
Для производства экспериментальных работ ис
пользовался измерительный комплекс «Терем – 4.0»
производства НПП «Интерприбор» (г. Челябинск).
Измерение температур в эксперименте проводилось
с помощью 22 хромелькопелевых термопар. Для
измерения плотностей тепловых потоков использо
вались преобразователи теплового потока производ
ства НПП «Интерприбор». На каждую термопару и
преобразователь теплового потока в ГП «Всерос
сийский научноисследовательский институт физи
котехнических и радиотехнических измерений»
получен сертификат соответствия о калибровке
средств измерения. Схема расположения термопар в
неоднородном фрагменте керамзитобетонной сте
ны и значения температур в местах их установки по
казаны на рис. 3. Преобразователи тепловых пото
ков устанавливались на внутренней поверхности
стенки: один в плоскости размещения утеплителя, а
другой в плоскости, расположенной между те
плоизоляционными вставками.
Испытания проводились при температуре в холод
ной зоне климатической камеры –15,1±0,2 °С, в те
плой зоне 25,5±0,2 °С. После выхода на стационар
ный режим теплопередачи для двадцати серий ис
пытаний температура на внутренней поверхности
стены составляла 15,6…16,2 °С в плоскости разме
щения утеплителя (плоскость I) и 15,2…15,9 °С – в
плоскости между теплоизоляционными вставками
(плоскость II). Температура на наружной поверхно
сти составляла –7,6…8,3 °С в плоскости I и
–7,4…8,0 °С – в плоскости II. Измеренные плотно
сти тепловых потоков через испытываемую стену
составляли 56,1±2,7 Вт/м2 в плоскости I и
65,5±2,9 Вт/м2 – в плоскости II.
Для корректного проведения сопоставительно
го анализа численное исследование закономерно
стей теплопереноса в неоднородном керамзитобе
тонном фрагменте стены проводилось при геоме
трических и теплофизических данных, соответ
ствующих экспериментальным. 
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Рис. 3. Схема расположения термопар и значения темпера
тур (°С) в местах их установки
Значения плотностей и коэффициентов тепло
проводности керамзитобетона и утеплителя опреде
лялись опытным путем. Для измерения теплопро
водности керамзитобетона были изготовлены спе
циальные рамки, в которые заливалась керамзитобе
тонная смесь. Таким образом, из керамзитобетона и
утеплителя было изготовлено по три пары идентич
ных образцов размерами 100×100×15 мм. Теплопро
водность измерялась на установке, реализующей
стационарный метод неограниченного плоского
слоя. Исследование теплопроводности образцов
проводилось в лаборатории «Испытаний теплофизи
ческих свойств материалов», аттестат аккредитации
№ РОСС RU. 9001. 21.СЛ31, лицензия Госстроя Рос
сии № 21 СЛ31. Результаты измерений показали, что
значения теплопроводности образцов из керамзито
бетона составляли 0,87±0,04 Вт/(м.К), а из утеплите
ля – 0,05±0,002 Вт/(м.К). Плотность керамзитобето
на составляла 1746 кг/м3, плотность утеплителя –
42 кг/м3. Теплоемкость материалов в численных рас
четах бралась из справочных данных: 840 Дж/(кг.К)
для керамзитобетона и 1260 Дж/(кг.К) для утеплителя.
Поскольку в эксперименте использовались трубы
круглого сечения, а в физикоматематической моде
ли теплопереноса – параллелепипеды с квадратными
поперечными сечениями, то при выполнении чи
сленных расчетов круглое поперечное сечение уте
пляющей вставки заменялось равновеликим квадрат
ным. Коэффициенты теплоотдачи на внутренней и
наружной поверхностях стены, используемые в рас
четах, определялись на основании измеренных плот
ностей тепловых потоков по формуле [5]
где q – измеренная плотность теплового потока,
Вт/м2; t1, t2 – температура воздуха и поверхности
стены, соответственно, °С.
В таблице представлены результаты расчета и
эксперимента по температурам в °С, в различных
сечениях неоднородной керамзитобетонной стены.
Таблица. Результаты расчета и эксперимента по темпера
турным полям 
Данные таблицы показывают хорошее согласо
вание расчетных и экспериментальных значений
температуры.
На рис. 4–7 представлены результаты числен
ных расчетов.
Рис. 4. Изотермы в поперечном сечении неоднородного ке
рамзитобетонного фрагмента при τfin=168 ч
Поведение изотерм в поперечном сечении нео
днородного керамзитобетонного фрагмента на
рис. 4 показывает, что максимальное возмущение
температурного поля происходит на границе уте
плителя с керамзитобетоном. Наличие утеплителя
приводит к повышению температуры на оси нео
днородного керамзитобетонного фрагмента для
всех x из диапазона [0, Xk/2] и понижению темпера
туры – из диапазона [Xk/2, Xk].
Рис. 5. Распределение перепадов температур на периферии
y = Yk и оси y = Yk/2 в зависимости от x в различные
моменты времени τ, ч: 1) 0,5; 2) 1; 3) 168
Из анализа рис. 5 следует, что максимальные пе
репады температур наблюдаются в плоскостях кон
такта утеплителя с керамзитобетоном. После выхо
да системы на стационарный режим теплопередачи
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(кривая 3) абсолютные значения перепадов темпе
ратур в этих плоскостях выравниваются и составля
ют примерно 3,2 °С. Абсолютные значения экспе
риментальных перепадов температур в рассматри
ваемых сечениях (рис. 3) составляют около 3,4 °С.
Таким образом, на основе численного и экспе
риментального исследования установлено, что в
центре неоднородного фрагмента располагается се
чение с максимальным значением трансмиссион
ной теплоты, до которого теплота от оси фрагмента
отводится на его периферию, а после которого, на
оборот, подводится с периферии к оси фрагмента. 
Рис. 6. Распределение плотностей тепловых потоков по x для
утепленного (1–4) и однородного (5) керамзитобе
тонных фрагментов в конечный момент времени
τ=168 ч в различных сечениях по y: 1, 5) y=Yk;
2) y=7Yk/8; 3) y=3Yk/5; 4) y=Yk/2
Как видно из рис. 6 кривые распределения
плотностей тепловых потоков в однородном и в
утепленном керамзитобетонных фрагментах стены
при установившемся режиме теплопередачи суще
ственно отличаются друг от друга. При этом вели
чина плотности теплового потока q для однород
ной керамзитобетонной стены толщиной 0,3 м со
ставляет примерно 62,6 Вт/м2. Плотности тепловых
потоков в сечениях y, проходящих через утепли
тель имеют минимумы, а в сечениях, проходящих
через керамзитобетон – максимумы, находящиеся
в центре керамзитобетонного фрагмента. Это
объясняется б\льшим термическим сопротивлени
ем утеплителя, чем керамзитобетона. Тепловой по
ток, проходящий через неоднородный фрагмент
стены при «столкновении» с утеплителем вынуж
ден огибать его по пути наименьшего сопротивле
ния. Поэтому через утеплитель в центре неодно
родного фрагмента будет проходить меньший те
пловой поток (кривые 3, 4), чем через керамзитобе
тон (1, 2), причем величина плотности теплового
потока в сечении y=7/8Yk немного больше, чем в
сечении y=Yk. Это можно объяснить большей кон
центрацией изотерм вблизи теплоизоляционной
вставки и их рассеиванием по мере удаления от оси
фрагмента к периферии. Разница в величинах
плотностей тепловых потоков на наружной и вну
тренней поверхностях стены в сечениях, проходя
щих через утеплитель и керамзитобетон составляет
около 5 %. 
Рис. 7. Тепловые потери через внутреннюю (1) и наружную
(2) поверхности утепленного керамзитобетонного
фрагмента стены при tin=20 °С
Исследование теплозащитных свойств неодно
родного керамзитобетонного фрагмента показыва
ет (рис. 7), что при задании начального условия
tin=25,5 °С тепловые потери через наружную поверх
ность утепленного керамзитобетонного фрагмента
(кривая 2) вначале резко растут, достигая при τ≈1 ч
максимального значения 50,5 Вт, а затем уменьша
ются, стремясь к стационарному значению. Тепло
вые потери через внутреннюю поверхность фраг
мента стены (кривая 1) с самого начала постоянно
медленно растут, также асимптотически стремясь к
своему стационарному значению только снизу. По
сле выхода процесса теплопереноса на стационар
ный режим тепловые потери через внутреннюю и
наружную поверхности фрагмента уравниваются,
что служит одним из подтверждений достоверности
расчетов. При этом тепловые потери через утеплен
ный керамзитобетонный фрагмент при установле
нии стационарного режима составляют примерно
13,7 Вт. Для сравнения тепловые потери через одно
родный фрагмент равны 18,8 Вт.
Анализ полученных результатов показывает, что
применение монолитно возводимых стен с пустота
ми, заполненными утеплителем, с теплотехниче
ской точки зрения выгодно. Вместе с тем расчет тер
мического сопротивления рассматриваемых в рабо
те керамзитобетонных наружных стен указывает на
необходимость их дополнительного утепления в ра
йонах с холодными климатическими условиями.
Это возможно путем устройства различных фасад
ных систем утепления с декоративной отделкой [6].
Таким образом, проведенное численное и экспе
риментальное исследование тепловых режимов нео
днородной керамзитобетонной стены выявило в ней
закономерности распределения перепадов темпера
тур и тепловых потоков. Разработанная численная
технология позволяет прогнозировать тепловое со
стояние наружных неоднородных керамзитобетон
ных стен в холодных климатических условиях с раз
личными теплофизическими и геометрическими
характеристиками керамзитобетона и утеплителя и
более рационально подходить к выбору систем их
дополнительного наружного утепления.
Работа выполнена по программе Федерального агентства по
образованию “Развитие научного потенциала высшей школы”
(Подпрограмма 2. Прикладные исследования и разработки по при
оритетным направлениям науки и техники), код проекта 7756. 
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Легированные высокопрочные стали обладают
высоким комплексом эксплуатационных свойств и
используются для производства ответственных свар
ных конструкций [1, 2]. Они обеспечивают высокую
прочность конструкции при одновременном сниже
нии ее металлоемкости. Однако, при сварке стали
данного класса склонны к закалке и образованию хо
лодных трещин. Под воздействием термического ци
кла сварки в зоне термического влияния (ЗТВ) фор
мируются закалочные структуры, характеризующие
ся большим значением твердости и малой вязкостью.
Поэтому на зону сплавления и ЗТВ приходится наи
больший процент образования холодных трещин [3]. 
Для предотвращения образования холодных тре
щин зачастую прибегают к дополнительным опера
циям, усложняющим технологический процесс и
увеличивающим количество затрат на изготовление
сварных конструкций. В отечественной и зарубеж
ной практике для этой цели широко применяют
предварительный подогрев и последующую термо
обработку. Такая технология сварки позволяет, в не
которой степени, снизить уровень содержания диф
фузионного водорода в сварном соединении, ско
рость охлаждения металла шва и ЗТВ и увеличить
время протекания структурных превращений [4–6].
Однако, эта технология сложна и нерациональ
на, поскольку требует тщательного контроля тем
пературы и режимов сварочного процесса, а нерав
номерность подогрева и термической обработки
крупногабаритных изделий ведет к возрастанию
внутренних напряжений и деформаций. Кроме то
го, применение предварительного подогрева и тер
мообработки связано с дополнительными энерге
тическими и трудовыми затратами [6–8].
Необходимо также учитывать, что легированные
высокопрочные стали (30ХГСА, 25ХГСА, 12Х2НЧА
и др.) чувствительны к концентраторам напряже
ний, особенно после обычной закалки и отпуска, а
также подвержены охрупчиванию в результате на
сыщения водородом [2], что при высоких внутрен
них напряжениях или циклической нагрузке может
служить причиной зарождения холодных трещин и
привести к разрушению сварной конструкции. 
Насыщение металла шва водородом происходит
в результате длительного пребывания сварочной
ванны в жидкой фазе. Сократить это время можно
при помощи управления переносом электродного
металла в сварочную ванну. В настоящее время раз
работаны и применяются различные способы свар
ки с управляемым переносом электродного метал
ла. Каждый способ обладает своими достоинствами
и недостатками [9]. С другой стороны, увеличенное
время пребывания металла сварочной ванны в жид
ком состоянии способствует лучшему перемешива
нию электродного металла с основным, что приво
дит к снижению уровня структурной и механиче
ской неоднородности в зоне сплавления [10].
Цель настоящей работы определить способ ду
говой сварки плавлением, обеспечивающий требу
емое качество формирования шва и работоспособ
ность сварных соединений легированных высоко
прочных сталей с щелевой разделкой.
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